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回　答

編別の頁 該当箇所

1 4編 32ページ 左側の48行目付近

「自社ビルでは20～25％程度とされて
いる（表3.9）。」と記載されていま
すが、「（表3.9）」は正しい記載で
すか。

（表3.9）は誤記となりますので、削
除願います。

2 4編 60ページ

左側の12行目付近
の式

分母に「ＲI」とありますが、「Ｒt」

のことですか。

「ＲI」は誤記で、「Ｒt」（地震入力

低減係数で規定する数値）が正しい記
載となります。

※この用紙は、修了考査会場への持ち込みが可能です。

一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター　講習事業部

テキスト
内　容 内　容

令和５年度 建築設備検査員講習における質問及び回答

令和５年度 標記講習において寄せられた質問より、建築設備検査員として必要な知識及び技能を修得するうえで

参考となる質問について、講師により回答しています。
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